Krakéw, dnia 01.04.2021 r.

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKAC) WARUNKOW ZAMGOWIENIA
ORAZ MODYFIKACIA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego o wartoéci szacunkowej nieprzekraczajace]
progéw unijnych, o ktérych mowa w art. 3 ustawy z dnia 19 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych {Dz. U. z 2019 poz. 2019 ) na ,Zaprojektowanie i wykonanie stacji tankowania gazu
LNG/CNG na terenie bazy MPO w Krakowie przy ulicy Nowohuckiej 1” — nr sprawy T2/TT/8/2021.

Zamawiajgcy informuje, iz do siedziby Spotki wptynely wnioski od Wykonawcdw o wyjaénienie tresci
SWZ. Ponizej tres¢ zapytan oraz tre$é udzielonych odpowiedszi:

Tresé zapytania nr 1:
Program funkcjonalno-uzytkowy zaktada zbiornik 60m?w zabudowie poziomej, dopuszczaja panstwo zabudowe

pionowg?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 1
Zamawiajagcy nie dopuszcza mozliwosci wykonania pionowej zabudowy zbiornika.

Treé¢ zapytania nr 2:
Potgczenie kontrolne dla urzadzen stacji ma zostaé potaczone z istniejgcg stacja, dopuszczajg parstwo

potgczenie drogg napowietrzng? Zachowujgc wytyczne zabudowy maksymalnie 25m?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 2:
Nie dopuszczamy mozliwosci wykonania potaczen kontrolnych dla urzadzen stacji z istniejaca stacjg droga
napowietrzng. Nalezy wykona¢ przewiert do hali gtéwne] a stamtad rozprowadzenie nastgpi po istniejacych

trasach kablowych.

Tres¢ zapytania nr 3:
Prosze o doprecyzowanie wymaganego buforu CNG PFU zaktada szybkie tankowanie 3 pojazdéw, prosze o

informacje w jakim czasie i ilo$¢ tankowanego medium.

Tresé odpowiedzi na zapytanie nr 3:
Zamawiajgcy w tresci pkt. 2.1. (strona 32 PFU) zawart informacje umozliwiajgce Wykonawcy wyliczenie

wymaganego buforu CNG.

Tres¢ zapytania nr 4:
Czy Zamawiajacy zapewnia state zasilanie instalacji stacji LCNG w energie elektryczna, przy jednoczesnym

zapewnieniu przez Wykonawce zasilania tymczasowego przez okres minimum 180 przez zasilanie awaryjne?

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 4:

Wykonawca wykona przytacze energetyczne stacji LCNG do sieci energetycznej Zamawiajacego (budynek Hali

Warsztatowe] Zamawiajacego). Zamawiajgcy zapewnia awaryjne zasilanie instalacji stacji LCNG w energie
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elektryczna z posiadanego przez Spétke agregatu pradotwérczego. Wykonawca ma zapewnié zasilanie awaryjne
podtrzymujace funkcje elementéw monitorowania | kontroli oraz przesytania danych przez okres minimum
180 minut.

Tresé zapytania nr 5:
Czy warunkiem koniecznym spetnienie sugestii odnasnie zastosowania zbiornika poziomego — zastosowanie

zbiornika pionowego pozwoli na swobodniejsze rozmieszczenie urzagdzerh i zachowanie wiekszych stref

bezpieczenstwa.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr5:
Zamawliajgcy wymaga zastosowania zbiornika poziomego.

Tre$¢ zapytania nr 6:
Czy prace odtworzeniowe nawierzchni w obszarze potaczenia z istniejagcym pawilonem sprzedazy beda zamykaty

sie w obrebie robdt czy nalezy przyjaé wymiane catej nawierzchni w obrebie drogi dojazdowej?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 6:
Prace odtworzeniowe nawierzchni w obszarze potgczenia z istniejgcym pawilonem sprzedazy bedg zamykaty sie

w obrebie robét.

Tresc zapytania nr 7:
Czy nowoprojektowana wiata nad stacjg LCNG ma sie taczyé z istniejgca nad stanowiskami tankowania ON?

Tre$é odpowiedzi na zapytanie nr 7:
Nowoprojektowana wiata nad stacjg LCNG nie ma sie fgczy¢ z istniejgcg nad stanowiskami tankowania ON.

Treé¢ zapytania nr 8:
Na wizji lokalne] pojawit sie dokument z proponowanym uktadem stacji tankowania z podziatem na etapy.

Prosimy o udostepnienie wymienionego dokumenty w celu zoptymalizowania parametréw zabudowy
oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Treéé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 8:
Wykonawca zobowigzany jest samodzielnie zaprojektowaé ukfad zabudowy majac na wazgledzie specyfike

funkcjonowania zakfadu Zamawiajgcego w szczegdlnosci natezenie ruchu poruszajacych sie pojazddw oraz
istniejacy infrastrukture. Szkic ukfadu komunikacyjnego, ktérym dysponowat na wizji Zamawiajacy stanowit
jedynie notatki robocze i nie byt wigzgcy dla wykonawecy.

Wykonawcy w ztozonych ofertach przetargowych zobowiazani s uwzglednié powyisze odpowiedzi na
zapytania.




